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Punkt 

7.13.2 Drifts- og alarmprioritering
Alle driftsmeldinger og alarmer skal valgfrit kunne tilknyttes én af følgende fire alarmprioriteter:
Prioritet A: Prioritet A alarmer, der kræver øjeblikkelig indsats af driftspersonalet.
Prioritet B: Alarmer, der kræver indsats af driftspersonalet i løbet af dagen.
Prioritet C: Generelle alarmer, der kræver indsats af driftspersonalet i løbet af ugen.
Prioritet D: Servicealarmer, filteralarmer og driftstime-tællingsalarmer.
Alle punkter skal kunne opsættes til advisering via SMS/mail
Alarmer skal angives med
a) Prioritet
b) Bygningsnummer
c) Anlægsnummer
d) Punktnummer
e) Klar tekstangivelse af alarmen
f) For grænseværdialarmer specificeret med grænseværdien
g) Om alarmen indløber eller udgår
h) Dato

Bilag med alarm og log indstillinger

Bilag med alarm og log indstillinger
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Varmeanlaeg/XX01/TT10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Varmeanlaeg/XX01/TT10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Varmeanlaeg/XX01/TF10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Varmeanlaeg/XX01/CP10_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Varmeanlaeg/XX01/CP10_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm pumpe 5 sekunder Prioritet A Nej
Varmeanlaeg/XX01/PT10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Varmeanlaeg/XX01/PT11/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 1 time Prioritet B Ja
Varmeanlæg/XX01/S01/Aktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm 1440 min 1 time Prioritet D Nej
Varmeanlæg/XX01/LS01/AL01/Tilstand_ændret DI Lækage alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Varmeanlæg/XX01/MV01/SST01/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Ventil tilbagemelding fejl Ventil tilbagemelding fejl +15% -15% 20 minutter Prioritet B Ja

Køleanlaeg/XX01/TT20/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 35.0 5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Køleanlaeg/XX01/TF20/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Køleanlaeg/XX01/Dugpunkt/TR01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 40.0 10.0 1 time Prioritet B Ja
Køleanlaeg/XX01/Dugpunkt/RH01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 80.0 30.0 1 time Prioritet B Ja
Køleanlaeg/XX01/CP20_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Køleanlaeg/XX01/CP20_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm pumpe 5 sekunder Prioritet A Nej
Køleanlaeg/XX01/PT20/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Køleanlaeg/XX01/PT21/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Køleanlaeg/XX01/PT22/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Køleanlaeg/XX01/PT23/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Køleanlaeg/XX01/S01/Aktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm 1440 min 1 time Prioritet D Nej
Køleanlaeg/XX01/LS01/AL01/Tilstand_ændret DI Lækage alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Køleanlaeg/XX01/MV01/SST01/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Ventil tilbagemelding fejl Ventil tilbagemelding fejl +15% -15% 20 minutter Prioritet B Ja

Køleanlaeg/KA02/Kompressor/MK20_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Køleanlaeg/KA02/Kompressor/TT20/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 35.0 5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Køleanlaeg/KA02/Kompressor/TF20/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 1 time Prioritet B Ja
Køleanlaeg/KA02/Kompressor/MK20_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm Maskinkøl 5 sekunder Prioritet A Nej
Køleanlaeg/KA02/Kompressor/TK20_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Køleanlaeg/KA02/Kompressor/TK20_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm tørkøler 5 sekunder Prioritet A Nej
Køleanlaeg/XX01/S01/Aktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm 1440 min 1 time Prioritet D Nej

Brugsvand/BV01l/LegionellaFejl/Tilstand_ændret Legionella drift Alarm 5 sekunder Prioritet B Ja
Brugsvand/BV01/TF10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Brugsvand/BV01/TT10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 3.0  -3.0 20 minutter Prioritet B Ja
Brugsvand/BV01/TC10/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 60.0 20.0 20 minutter Prioritet B Ja
Brugsvand/BV01/TB10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 5.0  -5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Brugsvand/BV01/CP10_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Brugsvand/BV01/CP10_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm pumpe 5 sekunder Prioritet A Nej
Brugsvand/BV01/S01/Aktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm 1440 min 1 time Prioritet D Nej
Brugsvand/XX01/LS01/AL01/Tilstand_ændret DI Lækage alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Brugsvand/XX01/MV01/SST01/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Ventil tilbagemelding fejl Ventil tilbagemelding fejl +15% -15% 20 minutter Prioritet B Ja

Varmeanlæg

Køleanlæg opblanding

Køleanlæg maskine

Brugsvand

Bilag med alarm og log indstillinger
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Ventilation/VE01l/FT10/Tilstand_ændret Frost alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Ventilation/VE01l/PF10/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Filter snavset Filter rent Projekt specifikt Projekt specifikt 1 time Prioritet D Ja
Ventilation/VE01l/PF20/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Filter snavset Filter rent Projekt specifikt Projekt specifikt 1 time Prioritet D Ja
Ventilation/VE01l/VM10_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Ventilation/VE01l/VM20_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Ventilation/VE01l/SP10/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Ventilation/VE01l/SP20/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Ventilation/VE01l/FT10_/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 40.0 8.0 20 minutter Prioritet A Nej
Ventilation/VE01l/AQ01_Max/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 2000.0 400.0 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/BT10/Tilstand_ændret DI Alarm brand 5 sekunder Prioritet A Nej
Ventilation/VE01/BT20/Tilstand_ændret DI Alarm brand 5 sekunder Prioritet A Nej
Ventilation/VE01/ABA1/Tilstand_ændret AI Alarm ABA 5 sekunder Prioritet A Nej
Ventilation/VE01/TU20/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 40.0 10.0 1 time Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/TI10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 3.0  -3.0 1 time Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/TR01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 40.0 10.0 1 time Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/TF10/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 70.0 10.0 1 time Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/TT10/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 50.0 10.0 1 time Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/CP10_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Ventilation/VE01/CP10_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm pumpe 5 sekunder Prioritet B Nej
Ventilation/VE01/TG10/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 35.0 10.0 1 time Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/AF20/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 40.0 10.0 1 time Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/ROT30_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm genvinding 5 sekunder Prioritet B Nej
Ventilation/VE01/FF10/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 40.0  -20.0 1 time Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/PT30/Tilstand_ændret_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm Projekt specifikt Projekt specifikt 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/TT20/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 35.0 5.0 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/TF20/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 35.0 2.0 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/CP20_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Ventilation/VE01/KM01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Ventilation/VE01/CP20_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm pumpe 5 sekunder Prioritet B Nej
Ventilation/VE01/PT10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 20.0  -20.0 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/PT20/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 20.0  -20.0 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/FW10/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 20.0  -20.0 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/FW20/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 20.0  -20.0 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/VE01/VM10_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm ventilator 5 sekunder Prioritet B Nej
Ventilation/VE01/VM20_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm ventilator 5 sekunder Prioritet B Nej
Ventilation/VE01/S01/Aktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm 1440 min 1 time Prioritet D Nej
Ventilation/XX01/MV01/SST01/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Ventil tilbagemelding fejl Ventil tilbagemelding fejl +15% -15% 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/XX01/SP10/SST01/Udenfor_Område_Flydende_grænse DI Spjæld tilbagemelding fejl 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/XX01/SP20/SST01/Udenfor_Område_Flydende_grænse DI Spjæld tilbagemelding fejl 20 minutter Prioritet B Ja

Ventilation/VE01/BRS10_AA01/Udenfor_Område/afvigelse fra driftssignal DI Spjæld åbner ikke 5 minutter Prioritet B Nej
Ventilation/VE01/BRS10_LK01/Udenfor_Område/afvigelse fra driftssignal DI Spjæld lukker ikke 5 minutter Prioritet B Nej
Ventilation/VE01/BRS20_AA01/Udenfor_Område/afvigelse fra driftssignal DI Spjæld åbner ikke 5 minutter Prioritet B Nej
Ventilation/VE01/BRS20_LK01/Udenfor_Område/afvigelse fra driftssignal DI Spjæld lukker ikke 5 minutter Prioritet B Nej
Ventilation/VE01/BRS10_TEST/ DI* Test fejl 5 sekunder Prioritet A Nej
Ventilation/VE01/BRS20_TEST/ DI* Test fejl 5 sekunder Prioritet A Nej

Ventilation/US01l/FW20/Tilstand_ændret Flow alarm 5 sekunder Prioritet B Ja
Ventilation/US01/PT20/Udenfor_Område_Flydende_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 20.0  -20.0 20 minutter Prioritet B Ja
Ventilation/US01/VM20_AL01/Tilstand_ændret DI Alarm ventilator 5 sekunder Prioritet B Nej
Ventilation/US01l/VM20_DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Ventilation/US01l/S01/Aktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm 1440 min 1 time Prioritet D Nej

Ventilation

Udsugningsanlæg

Brandspjæld
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Zoner/TR01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 40.0 10.0 20 minutter Prioritet C Nej
Zoner/RH01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 80.0 30.0 20 minutter Prioritet C Nej
Zoner/AQ01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 2000.0 400.0 20 minutter Prioritet C Nej
Zoner/PIR01/Aktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm 1440 min 1 time Prioritet D Nej
Zoner/LYS01/Aktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm 1440 min 1 time Prioritet D Nej
Zoner/RH10/Tilstand_ændret DI Alarm Fugt 1 time Prioritet B Nej
Zoner/S01/Aktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm 1440 min 1 time Prioritet D Nej

Maalere/Elmaaler/VE01_EM10/MaalerOpsamling/EL_Dag/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/Elmaaler/VE01_EM10/MaalerOpsamling/EL_Uge/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/Elmaaler/VE01_EM10/MaalerOpsamling/EL_Maaned/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 9999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/Elmaaler/VE01_EM10/MaalerOpsamling/EL_Aar/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 99999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/Elmaaler/VE01_EM10/MaalerOpsamling/EL_Nu/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 9999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/Vandmaaler/BV01_FM10/MaalerOpsamling/Volumen_Dag/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/Vandmaaler/BV01_FM10/MaalerOpsamling/Volumen_Uge/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 9999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/Vandmaaler/BV01_FM10/MaalerOpsamling/Volumen_Maaned/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 9999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/Vandmaaler/BV01_FM10/MaalerOpsamling/Volumen_Aar/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 99999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/Vandmaaler/BV01_FM10/MaalerOpsamling/Volumen_Nu/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/TF10/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 80.0 10.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/TT10/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 50.0 10.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Afkoeling/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 60.0 10.0 20 minutter Prioritet B Ja
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Volumen_Nu/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Volumen_Dag/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Volumen_Uge/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 9999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Volumen_Maaned/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 99999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Volumen_Aar/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 99999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Energi_Nu/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 99999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Energi_Dag/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 99999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Energi_Uge/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 99999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Energi_Maaned/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 999999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej
Maalere/EnergiMaaler/VA01_QM10/MaalerOpsamling/Energi_Aar/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Høj Alarm Lav Alarm 999999.0 0.0 20 minutter Prioritet D Nej

Vinduer/NA01/TR01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 40.0 10.0 20 minutter Prioritet C
Vinduer/NA01/AQ01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 2000.0 400.0 20 minutter Prioritet C
Solafskaermning/SO01/GM01_O01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller Nej

Solafskaermning/SO01/GM01_N01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller Nej
Solafskaermning/SO01/SI01/Udenfor_Område_Fast_grænse Høj Alarm Lav Alarm 1500.0 0.0 20 minutter Prioritet A

Zoner

Bilag med alarm og log indstillinger
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Vejrstation/VS01/Signaler/UF01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 40.0  -20.0 1 time Prioritet C Nej
Vejrstation/VS01/Signaler/RH01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 100.0 30.0 1 time Prioritet C Nej
Vejrstation/VS01/Signaler/LX01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 20000.0 0.0 1 time Prioritet C Nej
Vejrstation/VS01/Signaler/SIN01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 1500.0 0.0 1 time Prioritet C Nej
Vejrstation/VS01/Signaler/SIO01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 1500.0 0.0 1 time Prioritet C Nej
Vejrstation/VS01/Signaler/SIS01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 1500.0 0.0 1 time Prioritet C Nej
Vejrstation/VS01/Signaler/SIV01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 1500.0 0.0 1 time Prioritet C Nej
Vejrstation/VS01/Signaler/VH01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 35.0 0.0 1 time Prioritet C Nej
Vejrstation/VS01/Signaler/VR01/Aktiv/inaktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 1 time Prioritet C Nej
Vejrstation/VS01/Signaler/RE01/Aktiv/inaktiv i 24 timer/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm Lav Alarm 1 time Prioritet C Nej

Alarmer/AlarmAi/points/TR01/Udenfor_Område_Fast_grænse Høj Alarm Lav Alarm 40.0 10.0 5 sekunder Prioritet A Nej
Laekage/Alarmer/
LS01/AL01/Tilstand_ændret DI Lækage alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Fugtfoeler/Alarmer/
RH01/AL01/Tilstand_ændret DI Fugt alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Transientbeskyttelse/Alarmer/
TS01/AL01/Tilstand_ændret DI

Transientbeskyttelse
alarm 5 sekunder Prioritet A Nej

Fedtudskiller/Alarmer/
FU01/AL01/Tilstand_ændret DI Fedtudskiller alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Olieudskiller/Alarmer/
OU01/AL01/Tilstand_ændret DI Olieudskiller alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
AIAanlaeg/Alarmer/
AIA01/AL01/Tilstand_ændret DI AIA anlæg alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Pumpebrønd/PB01/AL01/Tilstand_ændret DI Pumpebrønd alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Pumpebrønd/PB01/NIV01/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Pumpebrønd niv alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Pumpebrønd/PB01/DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse AI Høj Alarm 20 minutter Prioritet A Nej
Trykforøger brugsvand/TP01/AL01/Tilstand_ændret DI Trykforøger alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Trykforøger varme/TH01/AL01/Tilstand_ændret DI Trykforøger alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Nød generator/NG01/AL01/Tilstand_ændret DI Generator alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
UPS/UPS01/AL01/Tilstand_ændret DI UPS anlæg alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Solceller/SC01/AL01/Tilstand_ændret DI UPS anlæg alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Impuls ventilation/IV01/AL01/Tilstand_ændret DI Solceller alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Røgventilering/RV01/AL01/Tilstand_ændret DI Impuls ventilation alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Jordvarmeanlæg/JV/AL01/Tilstand_ændret DI Røgventilering alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Varmetæppe/VT01/AL01/Tilstand_ændret DI Varmetæppe alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Vandbehandlingsanlæg/VB01/AL01/Tilstand_ændret DI Vandbehandlings alarm 5 sekunder Prioritet A Nej
Varmepumpe/VP01/AL01/Tilstand_ændret DI Varmepumpe alarm 5 sekunder Prioritet A Nej

Lysstyring/BL01l/DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej
Eltracing/ET01l/DS01/Timetal/Udenfor_Område_Fast_grænse DI* Alarm timetæller 1000 timer 1 time Prioritet D Nej

Buskommunikation mistet forbindelse 1 time Prioritet C Nej
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CTS Log intervaller

Lagringstid af Drift 
logninger

Gruppe Parameter Driftlog Performancetest

Ventilationsanlæg
Temperaturfølere og 
setpunkter

Pr. 5. min. Pr. 10. sekund Min. 120 måneder

Trykfølere og setpunkter Pr. 5. min. Pr. 15. sekund Min. 120 måneder

Varmeanlæg - køleanlæg Temperaturer, ventiler Pr. 5. min. Pr. 10. sekund Min. 120 måneder

Pumper Pr. 5. min. Pr. 1 min. Min. 120 måneder

Varmt brugsvand Temperaturer Pr. 5. min. Pr. 5. sekund Min. 120 måneder

Ventiler, pumper Pr. 5. min. Pr. 5. sekund Min. 120 måneder

Rum
Rumtemperatur, CO2-
niveau, Radiatorventil

Pr. 10. min Pr. 1 min. Min. 120 måneder

Spjæld Pr. 5. min. Pr. 10. sek. Min. 120 måneder

Pir CoV CoV Min. 120 måneder

Målere Generelt Pr. 10. min. Pr. 10. sek. Min. 120 måneder

Vejrstation Generelt Pr. 5. min. Pr. 1 min. Min. 120 måneder

Øvrige parametre Pr. 10. min Min. 120 måneder

Anlægstilstande
Dag/nat drift, stand by, 
sommerstop, frost, brand, 
natkøl, osv.

CoV CoV

Såfremt ændringslog (Change of Value [CoV]) er mulig, kan dette supplere eller erstatte loginterval, med følgende ændringsværdier som grænse for optagelse af logninger:

temperatur: 0,2 °C
Trykmålinger: 5 % af anvendelsesområde (setpunkt/indstilling)
Åbningsgrader: 2 %
Styresignaler: 5 %
Andre anvendelsesområder: 5 %

Parameter Logningsinterval

Ventilatorer, komponenter 
til varmegenvinding og 
varmeflader, energidata

Pr. 5. min. Pr. 5. sekund Min. 120 måneder
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